Itawa, 07.09.2018 r.
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dotyczy zapytania ofertowego na dostawe, montaz i uruchomienie zespotu
pradotworczego wraz z zewnetrznym ukladem samoczynnego zalaczenia rezerwy
(SZR) dla potrzeb budynku Starostwa Powiatowego w Itawie

W dniu 06.09.2018 r. do Zamawiajgcego wptyneto zapytanie o tresci:
»Czy agregat musi posiadac¢ normy tylko PN czy moze EN?”

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wskazat w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie normy winien posiadac
agregat. W zwigzku z powyzszym pozostawia to do decyzji Wykonawcy.




