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U<

Q1
FR300
FRX 300 zdalnie sterowany
4P
63A

F1
Ochronnik
320V
In =  5kA , Up 1,2kV
I = 60kA,  8/20µs

Q1
DIAZED
1P
25A

Licznik energii elektrycznej
RS485
Trójfazowy bezpośredni

Q2
R 303
3P
35A

Q3
R 303
3P
35A

Q1
S 301 B
1P
16A
6000A

Q2
S 301 B
1P
16A
6000A

Q3
S 301 B
1P
16A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q1 F1 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Identyfikacja złączy

Opis zasilanie z
zabezpievzenie

głównego

ochronnik B+C zabezpieczenine
obwodu

przeciwpożarowego
głównego

wyłącznika prądu
PGWP

Układ pomiarowy do
przniesienia

zgłosić w ENERGA
OPERATOR

po wykonaniu do
oplombowania

zasilenie rozdzielnicy
TP

zasilenie rozdzielnicy
TR

istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój

Typ kabla

Typ izolacji kabla

2222222222222222222222222
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C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

A

E
Rozdzielnice były budynek PCPR

Rozdzielnica RG
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Q4
S 301 B
1P
16A
6000A

Q5
S 301 B
1P
16A
6000A

Q6
S 301 B
1P
16A
6000A

Q7
S 303 C
3P
20A
6000A

Q8
S 301 B
1P
10A
6000A

Q9
S 301 B
1P
10A
6000A

Q10
S 301 B
1P
10A
6000A

Q11
S 301 B
1P
10A
6000A

Q12
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Identyfikacja złączy

Opis istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

istniejący obwód
gniazdkowy do

przełożenia

istniejący obwód
3-faz do przełożenia

istniejący obwód
oświetleniowy do

przełożenia

istniejący obwód
oświetleniowy do

przełożenia

istniejący obwód
oświetleniowy do

przełożenia

istniejący obwód
oświetleniowy do

przełożenia

istniejący obwód
oświetleniowy do

przełożenia

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój

Typ kabla

Typ izolacji kabla

1111111111 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3
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Q13
P300
2P
16A
6000A

Q14
P300
2P
16A
6000A

Q15
P300
2P
16A
6000A

Q16
P300
2P
16A
6000A

Q17
P300
2P
16A
6000A

Q18
P300
2P
16A
6000A

Q19
P300
2P
20A
6000A

Q20
P300
2P
20A
6000A

Q21
P300
2P
20A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21

Identyfikacja złączy

Opis Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

Obwód gniazd
komputerowych z

blokadą DATA

zasilanie
klimatyzatora

zasilanie
klimatyzatora

zasilanie
klimatyzatora

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój

Typ kabla

Typ izolacji kabla

2222222222 42 42 42 42 42 42 4
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Q22
P300
2P
20A
6000A

Q23
P300
2P
20A
6000A

Q24
P300
2P
20A
6000A

Q25
P300
2P
16A
6000A

Q26
P300
2P
16A
6000A

Q27
P300
2P
16A
6000A

Q28
P300
2P
16A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28

Identyfikacja złączy

Opis zasilanie
klimatyzatora

zasilanie
klimatyzatora

zasilanie
klimatyzatora

rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa

Obwód - Moc

Długość kabla

Przewód - Przekrój

Typ kabla

Typ izolacji kabla

3333333
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