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OŚ.PŚ.7650-33/09/10                                         Olsztyn, dnia 24.02.2010 r.  

 

 

 
DECYZJA 

 

 
 Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071  
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez „Energetykę Cieplną „ 
Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, o zmianę decyzji Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego, znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19.12.2006 r., 
udzielającej „Energetyce Cieplnej” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego  

dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy 
nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska 
Polskiego 25,  zmienionej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia  

14.09.2007 r. znak: ŚR.I.6619-018/07 
 
 

orzeka się: 
 

zmienić na wniosek Strony decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 
znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19.12.2006 roku, udzielającą 
„Energetyce Cieplnej” Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla 

instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy 
nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Iławie, przy ul. Wojska 

Polskiego 25, zmienionej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 14.09.2007 r. znak: ŚR.I.6619-018/07, w następujący sposób: 
 

 
1. Rozdział I, pkt 1, ppkt 2 – Urządzenia odpylające, otrzymuje brzmienie: 

 
Urządzenia odpylające 

1) Kocioł WAR-25 wyposażony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr 

tkaninowy typu Ekofiltr K-504-3 o wydajności 70 000m3/h. 

2) Kocioł WAR-30 wyposażony jest w zawirowywacze, cyklon oraz filtr 
tkaninowy typu Ekofiltr K-504-3 o wydajności 70 000m3/h. 

3) Każdy z kotłów WR-10 wyposażony jest w zawirowywacze, baterię 
cyklonów C41-6x900 oraz wspólny filtr tkaninowy typu Ekofiltr K-288-3  

o wydajności 40 000 m3/h. 

 
 

2. W rozdziale I, pkt 1, ppkt 1.1 -  Zużycie surowców, energii i paliw  -  
tiret 1 oraz 2 otrzymują brzmienie: 

 

 zużycie kwasu solnego do 8000 l/rok, 

 zużycie wodorotlenku sodu do 500 kg/rok 
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3. W rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.1 - tabela nr 1 Rodzaje i ilości odpadów, 

które mogą zostać wytworzone w ciągu roku, otrzymuje brzmienie:  
 
 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość odpadów 
[Mg/rok] 

10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotł
ów wymienionych w 10 01 04) 

7 000,00  

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żela
za oraz jego stopów 

0,05  

12 01 13 Odpady spawalnicze 0,02  

13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne ni
ezawierające związków chlorowc
oorganicznych 

0,50  

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekła
dniowe i smarowe niezawierające z
wiązków chlorowcoorganicznych 

0,50  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,10  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,20  

15 01 04 Opakowania z metali 0,20  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,05  

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostało
ści substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środka
mi ochrony roślin I i II klasy toksy
czności - bardzo toksyczne i toksy
czne) 

0,005  

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (
w tym filtry olejowe nieujęte w i
nnych grupach), tkaniny do wyc
ierania (np. szmaty, ścierki) i ub
rania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (
np. PCB) 

0,10  

16 01 03 Zużyte opony 0,25  

16 02 13* Lampy oświetleniowe zawierające 
rtęć 

0,20  

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,15  

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-ka
dmowe 

0,001  

17 04 05 Żelazo i stal 20,00  

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizac
yjnych 

100,0 
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4. W rozdziale II, pkt 2 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
otrzymuje brzmienie: 

 
2.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Wielkość zużycia wody w skali roku, ustalona na podstawie rejestru 
wskazań wodomierzy, wynosi 12 000 m3, z tego: 

 

 do gaszenia żużla wykorzystuje się 2 000 m3/rok, 

 do regeneracji kolumn jonitowych – 1 200 m3/rok, 

 do uzupełnienia strat wody w instalacji ciepłowniczej – 4 500 

m3/rok, 

 na cele socjalno-bytowe (pobyt ludzi, sprzątanie obiektów 

socjalnych) – 4 000 m3/rok, 
 
2.2. Odprowadzanie ścieków 
 

W związku z eksploatacją instalacji powstają:  
 ścieki socjalno-bytowe w ilości 4 000 m3/rok odprowadzane do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
 ścieki przemysłowe z regeneracji kolumn jonitowych w ilości  

1 200 m3/rok odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

 ścieki deszczowe – 130,7 dm3/s odprowadzane wewnętrzną siecią 
kanalizacji burzowej o średnicy 300 mm do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 

 
 Ponadto w przypadku awarii układu odżużlania (zachodzi wtedy 

konieczność częściowego spuszczenia wody z korytek odżużlaczy) powstają 
ścieki przemysłowe – jednorazowo przy awarii ok. 100 m3, które są 
odprowadzane do osadnika dwukomorowego po przejściu przez sita.  

W pierwszej komorze osadnika następuje wytrącenie części stałych, 
następnie przelewem ścieki przepływają do drugiej komory, skąd za pomocą 

pomp tłoczone są do kanalizacji miejskiej.  
 

2.2.1. Odprowadzane do kanalizacji miejskiej ścieki przemysłowe: 

1) z płukania kolumn jonitowych w ilości Qśr = 80 m3/d, z częstotliwością 

ok. 15 razy w roku, 

2) powstające w czasie awarii układu odżużlania (jednorazowo ok. 100 
m3) - średnio 2 razy w roku,  

zawierające substancje szczególnie szkodliwe, których ilość należy 
ograniczać, nie przekroczą niżej wymienionych parametrów stężeń 

zanieczyszczeń, określonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wnioskodawcą a Iławskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Iławie: 
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Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

Jednostka Stężenie 

pH  6,5-9,5 

BZT5 mg O2/l 250 

CHZT mg O2/l 500 

Azot ogólny mg N/l 50 

Azot amonowy mg NNH4/l 30 

Azot azotanowy mg NNO3/l 2 

Azot azotynowy mg NNO2/l 0,9 

Fosfor ogólny mg P/l 10 

Fosfor fosforanowy mg PPO4/l 4 

Chlorki mg Cl/l 1 000 

Zawiesina ogólna mg /l 250 

 
 

5. Pozostałe zapisy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 

19.12.2006 roku, znak: ŚR.I.6619-3-5/06, zmienionej decyzją 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r. znak: 

ŚR.I.6619-018/07 pozostają bez zmian. 
 

 

Uzasadnienie 
 

„Energetyka Cieplna” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Iława, 
pismem z dnia 14.12.2009 r. wystąpiła do Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego znak: ŚR.I.6619-3-5/06 z dnia 19.12.2006 r., 
udzielającej „Energetyce Cieplnej” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 
Iława, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle energetycznym 

do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Iławie, 
przy ul. Wojska Polskiego 25, zmienionej decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 14.09.2007 r. znak: ŚR.I.6619-018/07. 
Po szczegółowej analizie wniosku stwierdzono, że konieczne jest jego 

uzupełnienie. W związku z powyższym pismem z dnia 12.01.2010 r. wezwano 

Spółkę do uzupełnienia wniosku. 
 Wnioskodawca w piśmie z dnia 26.01.2010 r., zawarł stosowne 

wyjaśnienia, ponadto pismem z dnia 23.02.2010 r. zwrócił się o 
uwzględnienie dodatkowej zmiany w przedmiotowym pozwoleniu. 

Niniejszą decyzją dokonano zmian w rozdziale I - Rodzaj prowadzonej 
działalności i warunki eksploatacyjne, w pkt. 1. – Opis instalacji, parametry 
techniczne i technologiczne, w części dotyczącej urządzeń technicznych 

wchodzących w skład instalacji, zmiana polegała na dopisaniu w punkcie 
dotyczącym urządzeń odpylających informacji o dodatkowym filtrze  

tkaninowym typu Ekofiltr K-504-3 przy kotłach WAR-25 nr 1 i WAR-30 nr 2.  
Z kolei w punkcie 1.1 – Zużycie surowców, energii i paliw zmianie uległa ilość 
kwasu solnego oraz wodorotlenku sodu.  

W rozdziale II – Warunki wprowadzania substancji lub energii do 
środowiska, dokonano zmian w pkt 1.1. - Wytwarzanie odpadów, tab. nr 1 

Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu roku, 



 5 

zmianie uległa ilość wytwarzonych odpadów o kodzie 13 01 10* - Mineralne 
oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych; ponadto 

z ww. tabeli usunięto odpad o kodzie 15 02 03 – Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02* oraz dopisano odpady o kodach: 15 02 02* - 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) i 20 03 06 – 
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 
W rozdziale II - Warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
pkt 2. - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ppkt 2.1. – 
Zaopatrzenie w wodę, zmianie uległa wielkości zużycia wody w skali roku  

a co za tym idzie zużycia wody na poszczególne procesy. Zmianie uległy 
również zapisy dotyczące ilości powstających ścieków w pkt. 2.2. – 

Odprowadzanie ścieków i w pkt. 2.2.1. - Odprowadzane do kanalizacji 
miejskiej ścieki przemysłowe. Ponadto w pkt. 2.2.1. do tabeli określającej 

wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach dodano chlorki, z uwagi na fakt, iż 
zmianie uległa ilość zużywanego kwasu solnego w procesie uzdatniania 
wody. 

Zmiany w przedmiotowym pozwoleniu dotyczące zużycia surowców, 
wytwarzania odpadów, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

spowodowane są m.in. rozbudową sieci ciepłowniczej i przyłączeniem nowych 
odbiorców. Natomiast zainstalowanie przy kotłach WR-25 i WR-30 filtrów 
tkaninowych ma na celu zmniejszenie ilości emitowanych pyłów do powietrza. 

 Zmiana pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie nie stanowi istotnej 
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
 W związku z powyższym przychylono się do wniosku Strony  
i orzeczono jak w sentencji. 

 
 Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do 
Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 6 

Otrzymują: 
 

1. „ENERGETYKA CIEPLNA” Sp. z o.o. 

      ul. Wojska Polskiego 23 

      14-200 Iława 

2. Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

3. Urząd Miasta Iława 

ul. Niepodległości 13 

14-200 Iława  

4. a/a 
Do wiadomości: 

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

ul. 1-go Maja 13 

10-117 Olsztyn 

 

Za zmianę pozwolenia uiszczono w dniu 14.12.2009 r. opłatę skarbową w wysokości 
253,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 

1635 ze zm.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 

36124015901111001016343389. 

 


